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Annexe 5.5 : Plan protection Incendie
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Mur maçonnés CF REI 120

Issues de secours

Murs ext Bs3d0
Murs ext A2s1d0

ZOOM 
LOCAUX TECHNIQUES

Bande 
incombustible 
5 m
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incombustible 
5 m



- Cuve réserve sprinklage 450 m3 

- Aires de stationnement engins : 8 x 4 m minimum

- Mur coupe-feu REI 120 

1 PI existant 60 m3/h 
+portillon

- Réserve d’eau incendie
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Annexe 5.6 : Plan de défense Incendie

Voie-engins 6m
Périmètre du site
portance 130 kN/essieu  et 320 kN force portante 
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CONFINEMENT
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RESERVE
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Annexe 5.7 : Plan Locaux à risque

LOCAUX A RISQUE INCENDIE RUBRIQUES 2220-2221 

1510
1510

1510

Locaux 
techniques

+ Plateforme de 
stockage existante

Zone 
stocks silos

Silos

Zones stockages extérieurs (silos)

Zones stockages emballages
Quantités :
- 270 tonnes de cartons
- 180 tonnes de plastiques

Zones stockages matières premières
Quantités :- 75 tonnes
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